
資料１

NO 緊急度
共用
or
専用

不具合箇所 内容 進捗状況 備考

共用 舞台吊物改修工事

マシン部分及び制御部分など吊物機器全
般に耐用年数を超えるものが多い
電源押釦のランプ不具合
後幕の幕地に照明の熱による破損

R７実施

共用 衛生設備

特定建築物定期点検（建築設備）で給排
水設備2階（女子トイレ、多目的トイ
レ）、3階（女子トイレ、多目的トイ
レ）、３階（男子トイレ）パッキン・配
管劣化の恐れありとの指摘
一部にてUトラップ発錆

大正複合施設（大正会館・大
正図書館）
衛生設備改修工事
R７設計　R８～実施

共用 非常用発電設備
４階電気室の非常用発電設備は1985年製
造であり、老朽化のため機種更新を行
う。

大正複合施設（大正会館・大
正図書館）
非常用発電設備改修工事R７
設計　R８～実施

共用 消火栓設備

1階敷地内ポンプ室に設置している消火設
備は1986年製造であり、消火栓設備の耐
用年数である20年を超過して老朽化のた
め機種更新を行う。

大正複合施設（大正会館・大
正図書館）
消火栓設備改修工事
R７設計　R８～実施

共用 電気室高圧受電盤
４階電気室高圧受電盤VCBスイッチ修繕
（R6.11の保守点検時の指摘）

R7実施予定
保守点検報告書が出て着次
第、下見積もりを依頼する。

共用 換気設備空調フィルター交換
換気設備の5年毎の不織布フィルター更新
（更新年度はR7（2025)

R7指定管理で実施検討

専有 ３階系統空調設備
R6.4の点検時に修繕の提案あり。
冷却水系統修繕

R7修繕予定
→R8へ

共用 噴水設備 噴水設備塗装
R7で修繕検討のため、下見積
もりを行う→R8へ

共用 誘導灯及び誘導標識
受信機バッテリー不良
（交換必要）

共用 誘導灯及び誘導標識
器具不良×１台
（３階　機械室側階段）

共用 非常警報器具及び設備
非常放送アンプバッテリー経年劣化
（2010年製）のためバッテリー交換が必
要。

指定管理で実施検討
時期は代行料の残次第

専有 ２階系統空調設備改修 2階系統空調設備の改修工事を行う
R8市民局緊急安全対策予算要
求

共用 東出入口扉修繕
指定管理で実施検討
時期は代行料の残次第

共用 1階防火扉
A階段（東通用口）片開（煙感知器連動）
運動エネルギー10ジュールを超えてい
る。

R8市民局予算要求

専有 ２階防火扉
A階段（2階東側階段前）片開（煙感知器
連動）運動エネルギー10ジュールを超え
ている。

R8市民局予算要求

専有 ３階防火扉
3階通路（東側）片開（煙感知器連動）運
動エネルギー10ジュールを超えている。

R8市民局予算要求

専有
2階交流スペース
（防火扉連動操作盤内）

防火扉連動操作盤内予備電源期限切れ R8市民局予算要求

共用 1階防火シャッター
1階A階段、B階段手動閉鎖装置不良（点検
口内にある）

R8市民局予算要求

専有
2階B階段、
３階ホール、
3階B階段防火シャッター

手動閉鎖装置設置不良（点検口内にあ
る）

R8市民局予算要求

共用 低圧分電盤改修 R8市民局予算要求

指定管理で実施検討
時期は代行料の残次第

修繕対応リスト
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